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Схема подключения  БРК  –  3  №3
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(0,5  – 1  кОм)

P.  S. :    Сигнал  “авария” снимается со 

светодиода  “operation”  платы индикации 

внутреннего блока через гасящий 

резистор  (0,5  – 1  кОМ).

             Плата СИД К2  и К3  подключается 

аналогично К1.
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1. QF –автоматический выключатель, 

     электропитание модуля;

2. QF1, QF2 и QF3 –автоматические  

     выключатели, 

     электропитание внутренних блоков систем 

     К1 и К2 (подключаются к штатному   

     питающему кабелю внутреннего блока);

3. А –адаптер коммутационный, состоит из:

-макета предохранителя, который вставляется   

    вместо штатного предохранителя (3,15 А) на 

    печатной плате внутреннего блока;

-подвесного предохранителя (3,15 А), в футляр 

     которого вставляется штатный   

     предохранитель изъятый с платы;

-клеммной колодки.

Футляр подвесного 

предохранителя
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*** Continuous ramps may
not exceed 760 mm rise ***
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